
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m

Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ- Χ.Θ. 0+000,00
Hman=220 m , Q=4,12 l/s

KΟΜΒΟΣ Κ39 - Χ.Θ. 1+669,55
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ AEΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ Φ.A.1

KΟΜΒΟΣ Κ7 - Χ.Θ. 0+188,93
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ.Ε.1

ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ Κ6 ΕΩΣ Κ7

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m

Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Aγίων Θεοδώρων 220, Ορεστιάδα 68200

E Ρ Γ Ο

M E Λ Ε Τ Η Τ Η Σ
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ



KΟΜΒΟΣ Κ53 - Χ.Θ. 2+433,69
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ.Ε.2

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m

Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m

Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰KΟΜΒΟΣ Κ52 EΩΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ53
ΘΕΣΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Aγίων Θεοδώρων 220, Ορεστιάδα 68200
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι  A   E Ρ Γ Ω Ν

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ   Υ Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Υ



KΟΜΒΟΣ Κ106 - Χ.Θ. 5+096,78
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ.Ε.4

KΟΜΒΟΣ Κ100 - Χ.Θ. 4+753,71
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ.Ε.3

KΟΜΒΟΣ Κ97 - Χ.Θ. 4+601,94
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ AEΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ Φ.A.2

KΟΜΒΟΣ Κ118 - Χ.Θ. 5+469,97
ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ AEΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ Φ.A.3

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m
Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
HDPE ∅140, ΡΝ 16.0 atm, L =5599,90 m
Q=4,12 l/s, u=0.41 m/s, j=1.943‰

ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ - Χ.Θ. 5+599,90

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου

ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Aγίων Θεοδώρων 220, Ορεστιάδα 68200
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