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από ελατό χυτοσίδηρο

(Ductile Iron)

Υφιστάμενο φρεάτιο

αποχέτευσης

Θραυση σκυροδεματος ωστε

να επιτευχθεί η διάχυση στο νέο φρεάτιο

Έγχυση σκυροδέματος

προκειμένου να γινει φραγή του αγωγού
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Υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης

απο αμιαντoσωλήνα D800

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών

 σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως.

Νέος αγωγός αποχέτευσης

απο σωλήνα φυγοκεντρικής έγχυσης απο πολυεστέρες 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Μεταλλικά Πετάσματα

Επίχωση με φυσικό αμμοχάλικο

ενισχυμένους με υαλονήματα DN900

Νέος αγωγός αποχέτευσης

απο σωλήνα φυγοκεντρικής έγχυσης απο πολυεστέρες 

ενισχυμένους με υαλονήματα DN900

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

C20/25

ΠΛΑΚΑ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΛΑΚΑ

ΠΥΘΜΕΝΑ

C20/25

C8/10

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 "Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων,

πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού Ορεστιάδας"
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Υφιστάμενο φρεάτιο

αποχέτευσης

Έγχυση σκυροδέματος

προκειμένου να γινει φραγή του αγωγού

Θραυση σκυροδεματος ωστε

να επιτευχθεί η διάχυση στο παλαιό φρεάτιο

1

1

2

5
.
7

5

C16/20

C8/10

Κάλυμμα φρεατίου

Ππ

50

Πε

20

Ε
.
Ζ
.
 
+
3
Ø
1
4
 
(
α
+
κ
)

Ε.Ζ. +3Ø14 (α+κ)

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών

 σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως.

Υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης

απο αμιαντoσωλήνα D800

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Μεταλλικά Πετάσματα

Επίχωση με φυσικό αμμοχάλικο

Νέος αγωγός αποχέτευσης

απο σωλήνα φυγοκεντρικής έγχυσης απο πολυεστέρες 

ενισχυμένους με υαλονήματα DN900

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΠΛΑΚΑ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΛΑΚΑ

ΠΥΘΜΕΝΑ

C20/25

C8/10

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

C20/25

Νέος αγωγός αποχέτευσης

απο σωλήνα φυγοκεντρικής έγχυσης απο πολυεστέρες 

ενισχυμένους με υαλονήματα DN900

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 "Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων,

πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού Ορεστιάδας"
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ΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΑΦΡΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ  E.TΕ.Π. 08-01-03-02

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΑΜΜΟΣ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ E.TΕ.Π. 08-01-03-02

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΑΜΜΟΣ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ E.TΕ.Π. 08-01-03-02

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ

ΥΛΙΚΟ : ΜΕΤΑΛΛΙΚA AMΦΙΠΛΕΥΡΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΥΛΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΛΙΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΟ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C8/10 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

AΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers)DN 900

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ

ANTΗΡΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ)

AΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers)DN 900

TYΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ EΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers

TYΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΛΙΚΟ: ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ

ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers

Κάλυμμα φρεατίου

από ελατό χυτοσίδηρο

(Ductile Iron)

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 "Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων,

πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού Ορεστιάδας"
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